Pasititajs Alojas novada dome
Jaras iela 13, Aloja, Alojas novads LV-4064

Ligums Nr. 5-28-5/20

TEHNISKAIS PROJEKTS

Biologisko notekldenu attirisanas iekartu izblvei
pansionata ,Urga” Braslavas pag.,
Alojas novads

1. séjums

1.dala Visparéja daja
2.dala Inzenierrisinajumi

2-1 sadala Aréja kanalizacija
2-2 sadala Elektroapgade

Projekta vaditajs M H.Mengelis

Valmiera 2014.



1.daja

2.dala

3.daja

3.daja

PROJEKTA SASTAVS

2-1 sadala

2-2 sadala

3-1 sadala

3-2 sadala

1.séjums
Visparéja dala
InZenierrisinajumi
Argja kanalizacija
Elektroapgade

2.séjums
Ekonomiska dala
Blvdarbu apjomi

3. séjums
Ekonomiska dala

Izmaksu aprékins
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Satura raditajs

1. daja Visparéja dala
Komersanta registracijas apliecibas kopija

Projekt&Sanas uzdevums

Alojas novada domes IEmuma protokols Nr.326 no 28.08.2013.

Zemes gramatu apliecibas kopija

Planosanas un arhitektliras uzdevums Nr.14/13 no 29.04.2013.

Valmieras regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi
Nr.8.5-6/2017 no 08.11.2013.

SIA ,LimbaZu komunalserviss” testésanas parskata Nr.38-N
kopija
TestéSanas parskata Nr.13/922 kopija

Topografiskais plans sastadits LKS 92 TM koordinatu sistéma,
Baltijas augstumu sistéma

Geotehniska izpéte 2014.g.

Paskaidrojuma raksts

Specialistu bavprakses sertifikatu kopijas

2. dala InZenierrisindjumi

2-1 sadala Aréja kanalizacija

Vispargjie raditaji

Generalais plans ar tikliem K1

Profils K1 (sdkums)

Profils K1 (beigas)

Apbeton&jums ap NAI un notekiidenu izteces gala
nostiprindsana nogazé

Darba apjomi
Pielikumi uz 5 lapam

-

Aktivéjosa notekadenu attiri§anas iekarta AS-VARIO comp ® N,
kas paredzéta 30-150 CE

Brivi plistoSo Odenu uzskaites kanali PARSHALL-FLUME
2-2 sadala Elektroapgade
Visparégjie dati

Elektrotiklu plans

18+19
20

21+28
29+30
31+33

UKT-1
UKT-2
OKT-3
UKT-4
UKT-5

UKT-DA

ELT-1
ELT-2
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Nosaukums:

SIA "VISS UKT"

Veids: Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs: 44103069338

Registracijas datums komercregistra: 16.08.2011

leta e _Valmieré

Registracijas v

Latvijas: Rem

Valsts n@tal,e Virse Inga
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(3711 64733708 fakss (371) 64281356, e-nasts: valmiera@nr eav v internets:httn/Awvww.ur.cov.lv



F 1303-04

Projektésanas uzdevums

PIELIKUMS NR.1

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
LIGUMS Nr. 5-28-5/210

Aizpildot ievérot !

Katra aile jaaizpilda ar tekstu vai B. Ja atbildes nav, tad -NE

1 Objekta nosaukums Biologijas notekldenu attirianas ietaisesizbive
2. Objekta adrese Pansionats ,Urga" Braslavas pag. Alojas novada
3t Bilives veids Jaunbive -
Remonts -
Rekonstrukcija rekonstrukcija
Restauracija -
Renovacija -
Paplasina$ana -
Citi -
4, | Objekta funkcija un parametri Kanalizacijas atfiriSanas ietaises,
raziba 12,0 m*/dienn.
5. Pasiifitajs Alojas novada dome
6. Pasititaja atbildigais parstavis, Domes priek3édétajs Valdis Barda
talruna Nr. talr.64022920
7. Projektésanas | Skicu projekis né
stadija Tehniskais projekis | ja
8. Projekts pa blves kartam
9. Tipveida risingjuma Ja |ja
pielietojums Né | né
10. Individu&la risingjuma Ja | né
izstrddasana Né | né
11. Prasiba izstradat
11.1 Projekta risindjuma variantus né
11.2. Maketu, modeli, Tpasu grafiku né
11.3. Pirmsprojekta darbus, sagatavot né
izejmateridlus
11.4. Pilsétblivniecibas un ainavu projektu | né
11.5. Makslinieciskos darbus né
11.6. Dizainu né
11.7. Telpu interjeru né
11.8. Zinatniski p&tnieciskos un né

eksperimentalos darbus




F 1303-04 | ProjektéSanas uzdevums
11.9. InZenierizpétes un geologiskos ja
darbus
11.10. | Tehnologisko iekartu projektu ia
11.11. | Nestandarta iekartu darba né
ZIm&jumus
12. Bivprojekié$anai nepiecieSamie dokumenti un izejmateriali
12.1. Blivniecibas pieteikums — uzskaites | né
karte
12.2. Arhitektlras — planoSanas 2013.g.20.aprTl Nr.14/13
uzdevums
12.3. Zemes gabala dokumenti ja
12.4. Zemes gabala topografiskais plans | j&
12.5. Situacijas plans ja
12.6. Bives inventarizacijas materiali né
12.7. Blves tehniskas apsekosanas dati | né
12.8. Ekologiskais uzdevums Valmieras regionala vides parvalde
12.9. Sanitari higiéniskais uzdevums né
12.10. | Eso&as apblives nojauksanas né
atlauja
12.11. | Koku un krimu izcir§anas atauja né
12.12. | Ugunsdzésibas un glabsanas né
dienesta tehniskie noteikumi
12.13. | Citi
13. Pievienotie tehniskie noteikumi
13.1. | Udensapgadei né
13.2. Kanalizacijai né
13.3. Siltumapgadei né
13.4. Géazes apgadei né
13.5. Elektroapgadei ia
13.6. Telefoniz&cijai né
13.7.
L
13.8.
14. Generalais blvuznémeéjs Konkursa rezultata
15. Bivdarbu uzsak3anas un Péc konkursa
pabeigSanas termini
16. Projekta saskanogana ja
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F1303-04 | Projekté$anas uzdevums _

17. Biivprojekta eksemplaru skaits 3

18. Tpasi nosacijumi

Rekonstruet eso&as kanalizacijas atiliiéanas ietaises, izblvéjot jaunas

Biologiskas notekidenu attirisanas iekartu ar razibu 12,0 m’/dienn.

2013.g. 28.decembrT
PROJEKTETAJS

SIA "VISS UKT”

'
ﬁ / Vilhelms Silanzs
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epublika

ALOJAS NOVADA DOME

Re& Nr.90000060032, Jiras icla 13, Alojd, Alojas novada , LV - 4064,tel.64022920 fakss 64023925, - pasts: dome@aloja.lv

LEMUMS

28.08.2013. ALOJA Nr.326
protokols Nr.18 25#

Par nekustam3 TpaSuma lieto$anas mérka mainu ..Pansionatam Urga”

Valsts zemes dienesta kadastra registra Braslavas pagasta nekustamajam
ipasumam ,,Pansionats Urga” , kadastra numurs 6644 003 0046, registréts zemes
lietosanas mérkis ,.lauksaimnieciba”; kods 0101. Izskatot zemes robezu plana noradito
zemes eksplikaciju, konstatéts, ka tajd nav lauksaimnieciba izmantojamas zemes, bet
no kopplatibas 5,45 ha zemes dala 2,10ha ir zeme zem &kam un pagalmiem, un 2,42
ha ir pargjas zemes, kas daba atbilst parka teritorijal. T2 ki uz apbilivétas zemes
atrodas pansiondta &ka un ar ta apsaimnieko3anu saistitas paligkas, tad saskana ar
MK noteikumiem Nr. 496 ,Nekustama fpaSuma lietosanas mérku klasifikacija un
nekustama TpaSuma lietofanas mérku noteikSanas un maipas kartiba” 2., neatbilst
zemes gabala paSreiz€jai izmantoSanai, ka arl teritorijas planojuma noteiktajai
funkcijai (sabiedriska apbiive un parks).

Pamatojoties uz iepriek$ minétajam zemes izmatoSanas funkcija, ka ar atbilstosi
MK mnoteikumu Nr. 496. ,Nekustama Ipaduma lietoSanas mérku Klasifikicija un
nekustama Tpaduma lietoSanas mérku noteik$anas un maigas kartiba™ 18.punktu un
Finandu un atiistibas komitejas 2013.gada 21. augusta atzinumu, Alojas novada.dome,
atklati balsojot, nolemj:

Noteikt zemes lietoSanas mérki Braslavas pagasta zemes gabalam ,.Pansionats
Urga” apbiivétajai zemei 2,10ha platiba — &rstniecibas, veselibas un sociélas apriipes
iestaZu apbiive, kods 0902, pargjai platibai 3,35ha- dabas pamatnes, parki, zalas zonas
un citas rekredcijas nozimes objektu teritorijas , kods 0501.

Domes priek8sedétajs (paraksts) Valdis Barda
(zimogs) B
NORAKSTS PAREIZS S
Kancelejas parzing~ Inta Baronova
. Alojg, 2013.gada 29.3ugusta
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Zemesgramatu dalubaze intemetd hnp:Jiv-ww,mncsgwﬁata]v;'infg@zemﬁgrarnmaiw .2
Il.dala 1. iedala _
~Tpasnieks, personas/nodokju Domajama ~Surmma, par kadu
maksataja kods, tiesibu pamats dala gegms Tpasums{Ls)

Zuméis'Nr;-B_ODODZOSI&S#é (09.05.2007), lemuma datums: 10.05.2007, tiesnesis Sandra Vitola

3.1. Pamats &kas piev'sepc’éanai':‘ 20{)8.-gadé§ 2?'.jﬁ:-1ija"akt§ par
“Urgas . pansionata katlu.- majas Braslavas pagastd
piepemsanu ES(spiuatécijé. :

Fumnals Nr. 300002498019 (28.07.2008), 16muma datums: 30.07.2008, tiesnesis Anita Grinberga - '

4.1. Tpasnieks: Alojas novada pasvaldiba, nodokju maksatgja - 1
© kods 90000060032 ) ) : :
_ 42, Persona; Limbazu rajona pasvaldiba, nodok|u maksataja 0

kods 90000059743. ipasuma tiestba izbeigusies.

43. Pamats: 2009.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumi
Nr488, 2008.gada 30. septembra Akts par Limbazu
rajona pasvaldibas TpaSuma pansionats "Urga" nododanu -
Alojas novada paSvaldibal. S R i :

Suméls Nr. 300002948865 (26.1 1.2010), lemuma datums: 30. 112010, tiesnesis Sandra Vitola

Jli.dala 1. iedala_ :

{Teraksta e g : L - R o e ; .t % Platiba,

N | Lietu tiesTbas, kas apgritina ngkust_amu jpaSumu’ : : i
1.1. Aime - nekustams ?_paéums atrodas Ziemelvidzemes .b_i'osféras rezervata

neitralajd zona. : .
1.2. Atzime - valsts 1.5kiras autocela P-15 aizsargjosla.

"1.3. Atzime - elektronisko sakaru finijas aizsargjosla.

1.4, Aiz?me-'zs-iod ‘krn garas {idensteces .ajzsarg}os!a'!auku apvidds.
1.5. Atzime - reguiétas adensnotekas (magistiala novadgravie) aizsargjosta.
1.6. Atzime - Iges upes tauvas josia. :

17. Pammats: 2007. gada 7. maija uzzina Nr.1-5.17208 par nekustarmu Tpasumu.

Zumals Nr. 300002053843 {09.05.2007), lemuma datums: 10.05. 2007, tiesnesis Sandra Vitola
Kancelejas nodeva Ls 9,00 samaksata . : T T

Zumala Nr. 300002948865 , datums 26.11.2010,, 1

Zemesgramatu nodajas tiesne oy =
Zemesgramatu aplieciba satur nodgiFTE 5
_ speka esobos ierakstus un stzimges 2
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Latvijas Re;ﬁubﬁka

ALOJAS NOVADA DOME
Sabxcdnskaji cemrE” Brivzemnicku pag., Alojas fiov.; LY -4063, reg Nr.90000060032;tel. /fakss 40 23925
‘¢ — pasts: alo_}asdome@mbox Iv

"BUVVALDE
Puikule

. PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums

Alojas nov.

,Pansionata Urga” attiriSanas ietai$u rekonstrukcija Braslavas pag.,

{blives nosaukums un adrese)

Izsniegts 2013.gada 29. aprili Nr4$/1 3

Alojas novada padvaldibai
LV 90000060032

. Jaras iela 13, Aloja,

 LV-4064
un

Sandrai Filipovai

(pilnvarota persona).
(kam Izsmcgts)

1. Zemes gabala raksturojums

' Zemes gabala kadastra numurs

143 6644 003 0046
1 Grupas numurs / grunts numurs
1.2 | Zemes gabala Tpa¥nieks vai lietotdjs Alojas novada pa$valdiba
1.3 | Ipasuma tiestbas vai lictolanas tiesibas | Zemesgramatu = aplieciba, Iémuma
| apliecino¥s dokuments datums:30.11.2010 :
1.4 | Zemes gabala platiba (m2) 5,45 ha
1.5 | Zemes gabala novietne un situicija, ta | Eku (buvju) nekustamms ipaSums sastav
teritorija es08as €kas un biives (apraksts) | no :
' | pansionita dzivojamis &kas,
| paligekas — garazas,
paligekas — kléts/noliktava,
paligeka — kiits ar $kiini, -
paligeka —Kkiits,
{ katlu maja.
1.6 |Ipasie apstakli (pieméram, zemes
gabals atrodas pieminekju
aizsardzibas zona, zalaja zona, parka
zond, dabas lieguma vai t3 fuvuma) _ - .
1.7 | Zemes pgabala izmanto¥anas veids | Labiekirtotas koplietoSanas - teritorijas
(pieméram, mazstavu  dzivojamas | (LKT) ‘
.| apbiives teritorija) . :
1.8 | IerobeZojumi (pieméram, servstuti) Valsts autoce]a aizsargjosla
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| EL Lin. Aizsargjosla,
] Regu!eta fidensnoteces aizsargjosla,
: iges upes tauvas josla,

2. BivprojekteSanas nosacljumi

: izmantot izgaztuyi

2.1 | Biivniecibas veids (piem. jaunbiive, Rekonstrukeija
___| rekonstrukeija, restauracija) : :
2.2 | Buvprojekteanas stadijas | Tehniskais projekts atbilsto§i MK not.
1 : ' o Nr. 112 Visparigie biivnoteikumi,
1_2.3 | Apbiives pamatnosactjumi | Saskana ar tehniskiem noteikumiem
2.3.1 | maksimala apbiives intensitite ‘ ; '
_2.3.2 | maksimalais apbiives blivums
|.2.3.3 | maksimalais stavu skaits
2.3.4 | autostavvietu skaits
24 | Kompozicijas pamatnosacijumi
2.4.1 | biives blok&3ana (piem bnvstavo§a eka, Brivstavosa
| blok&ta gka . ;
2.4.2 | apbiives Inija (piem., buvlaxde atkapes | Atkapties 4m no kaimipu zemesgabala
no sarkanas Itnijas) robeZas, ieveérot Valmieras regionalis
' vides parvaldes nosacijumus.
2.4.3 | Augstuma ierobezojumi (piem.stava
skaits, jumta dZegas augsmms)
2.4.4. | iebrauktuves un iegjas (piem@ram, no Eso§§s
‘kuras ielas) - -
2.5. | Bavkonstrukciju projektééana's Projekta risinajums
pamatnosacijumi - ,
2.5.1. | ugunsdrogibas kategorija
2.5.2. | nesodas konstrukcijas
2.5.3. | tehniskas apsekosanas akts (esosam
| bivém) h
[ 2.6. | Argjas apdares nosacijumi
[ 2.6.1. | sienas .
2.6.2. | jumta veids un jesegums
2.6.3. | logi un v1trmas
2.6.4. | durvis » . e : , :
2.7. | Teritorijas iekarto$anas nosactjumi | Sakartot  teritoriju péc bavdarbu
Pk : | beigSanas
2.9.1. | apzaJumosana :
230 noZogoSana
2.7.3. | apgaismosana -
12.74. | vertikala planogana . =
12.7.5. | brauktuvju un ietvju segums : _
2.7.6. buvgruzu utilizacija, parstrade vai at]au_;a licenz&ta organizicija

3. 'fehmskzenotelkumj
(pieslegianis mzemezkomumkacgam vai to $k&rsoiana)

3.1 | Udensapgade un kanalizacija
3.2 | Ielas un celi
. 3.3 | Elektroapgade

3.4 | Gazes apgide

3.5 | Siltumapgade

356

| Telekomunikacijas
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-[ 3.7 T Citas komunikacijas Komunikaciju $kérsoSanu saskapgot ar to
iE | turstajiem
_ 4, _IpaSie noteikumi
~4.1 | Vides aizsardzibas prasibas (regionala | Vaists  vides dienests Valmieras
| vides parvalde) regiondla vides parvalde L.Paegles iela ]
] : _ , 13, Valmiera, Latvija, LV-4201
"4.2 | Higignas prasibas (Sabiedribas veselibas
agentlira)
4.3 | Ugunsdro3ibas prasibas (ugunsdzgsibas
un glabsanas dienests) ; :
4.4 | Konstrukeiju drosibas pras‘bas (plem | Projektet  atbilsto¥i speka  esofiem
| esoas kas tehniskas apseko3anas dati) | normativiem un ekspluaticijai.
4.5 | Pieminek|u aizsardzibas prasibas
{kultiiras pieminek|u aizsardzibas
| inspekeija) , .
4.6 | Citas prasibas { = Projekta teritorijas sadalu izstradat uz |
zemes gabala topografiska plana M 1:500
atbilstodi Ministru kabineta 01.04.1997.
noteikumu Nr.112 »Visparigie
biivnoteikumi” (ar grozijumiem) 41.2
punkta prasibam; Tehnisko projektu
saskapot ar pasiititiju, zemes IpaSnieku
un kaimipu zemju ipa¥niekiem, ja saskana
| ar Civillikama 1091. panta un LBN 209
3.1.1. p. prasibam nepiecieSama kaimipa
1 rakstiska piekri$ana.
|~ Tehnisko projektu izstradat saskapa
_ar ,BRASLAVAS PAGASTA TERITORIJAS
;s . : PLANOJUMS 2007. =2019. gadam ,,
4,7 | Koku cirsanas at|auja (piem., darzu un
_ parku trests) ; s
4.8 | Citas atlaujas -Atbilsto§i Ministru kabineta noteikumu

Nr.112 ,Visparigie Biivnoteikumi® (ar |
grozijumiem) 102. punkta prasibam péc
saskapoSanas ar institicijam, kas

| pieprasijuas  projekta saskanolanu,

tehnisko projektu 3 eksempliros iesniegt

| Alojas novada buvvalde akcepteSanai.

Plano3anas un arhttekturas uzdevums derigs lidz 2015.gada 29. aprilim.

Alojas novada biivvaldes vaditaja/arhitekte /

_A. Kurzemniece




VALSTS VIDES DIENESTA

VALMIERAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr.90000017078, L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201,
Talrunis 64207266, fakss 64207281, e-pasts: parvalde@valmiera.vvd.gov.lv

Valmiera _
02 47 2013.Nr.8.5.-6/ ZOLF
Uz 08.10.2013,
Alojas novada dome
Jiras iela 13, Aloja, Alojas novads, 4064

Par tehniskajiem noteikumiem

Valsts vides dienesta Valmieras regionala vides parvalde nosfita sagatavotos tehniskos
noteikumus pansiondta ,,Urga” attiiSanas iekartu rekonstrukcijai nekustamaja Ipafuma
,»Pansionats Urga”, Braslavas pagasta, Alojas novada.

Informacijai — vismaz 30 dienas pirms notekiidepu atfiriSanas iekartu ekspluaticijas
uzsik3anas parvalde jaiesniedz iesmiegums biitiskam izmainam C kategorijas piesarnojosa
darbiba — saskana ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 , Kirtiba,
kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarpojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B
kategorijas piesarpojoSo darbibu veik¥anai” 6.punktu.

Pielikuma:
Tehniskie noteikumi Nr.VA13TN0289 uz 2 lapaspusém
A
/!
Direktors / X A.Liepa
Rodiga, 64207268 -




VALSTS VIDES DIENESTA
VALMIERAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr.90000017078, L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201,
Talrunis 64207266, fakss 64207281, e-pasts: parvalde@valmiera.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.VA13TN0289
(izdoti saskana ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi novertgjumu” 4 panta otro dalu un Ministru
Kkabineta 2004.gada 17.februdra noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kada regionala vides parvalde izdod
tehniskos noteikumus paredz&tajai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi
novertejums” 1.pielikuma 10.punkta 10.3.apakspunktu)

Derigi lidz 2018.gada 6.novembrim

Juridiska persona, kas gatavojas veikt darbibu (iesniedzgjs): Alojas novada dome, registracijas
numurs: 90000060032, juridiska adrese: Jiras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064

- W

‘Paredzata darbiba: Pansionata ,,Urga” notekiidenu attiriSanas iekdrtu rekonstrukeija
Paredzetas darbibas norises vieta: Nekustamais ipaSums ,Pansionats Urga” (zemes vienibas

kadastra Nr.6644 003 0046), Braslavas pagasts, Alojas novads
Pamatojums — 2013.gada 10.0ktobiT sapemtais iesniegums tehnisko noteikumu sapemSanai
pansionatd ,,Urga” attfiianas iekartu rekonstrukcijai

Vides aizsardzibas prasibas:

1. Paredz&taja darbiba ieklaut jaunu notektdequ biologisko attiiifanas iekartu izblivi un esoSo

mehanisko attiriéanas iekartu pilnigu demontazu.

2. Jauno biologisko notékiidepu attiriSanas iekartu izblive ar jaudu 9 m® diennakfi atlauta esoso

notekiiderm attfriSanas iekartu teritorija.

3. Pirms zemes rakSanas darbu uzsak3anas vietds, kur tas nepiecieSams, nopemt augligo
augsnes virskartu un izmantot teritorijas labiekartosanas un apzalumoganas darbiem.

4. Biologisko attiriSanas iekartu bvniecibu veikt ne tuvak par 10 m no Iges upes krasta.

5. Paredzat attirito notekiidenu novadidanu pa slégtu kolektoru Iges upe. Nostiprinat izplides

vietu upes krasti, lai novérstu krasta erozijas procesu.
6. Rekonstrukcijas darbu laika vide aizliegts izvadit neattiiTius notekfidenus.
7. Attito notekidegu izplide no affiriSanas jekartam ferikot (vai rekonstruét esofo) aku
notekiidenu testeSanas paraugu pemganal. Izpludé uzstadit lerices atfirito notekiidenu

caurpliduma merisanai.
8. Projektgjamajas notekiidenu attiriSanas iekartds attiritajiem notekfideniem izplude jaatbilst
§adam prasibam:
Parametrs Koneentricija "| Piesarnojuma samazinfjuma %
BSPs 25 mg/l 70%
KSP 125 mg/l 75%
Suspend@tas vielas—kop. daudzums | <35 mg/l { 90%

9. Aerotenkd neparedzet/ nepielaut dunu mineralizacijas procesi.

10.Psc rekonstrukcijas darbu pabeigianas un jauno attirianas iekartu piesleégSanas,
nodroSinat veco atfiiidanas iekartu demontaZu. Sakartot atfiriSanas iekartu teritoriju un
atjaunot zalajus.

11. Biivniecibas (raZoSanas) atkritumus savakt, uzglabat konteinera un nodot atkritumu
apsaimnieko$anas uzpémuman.




- [ " | | £

12. Vismaz 10 darbdienas pirms jauno attiriSanas iekartu nodoSanas ekspluatacija Valmieras
regionalaja vides parvalde jaiesniedz jesniegums atzinuma sapemSanai par atbilstibu
%ajos tehniskajos noteikumos ieklautajam vides aizsardzibas prasibam. Sagatavot un
nzradit valsts vides inspektoram tehnisko projekiu un darbu izpildes dokumentaciju (taja
skaita: notekiidenu attiriSanas iekartas pasi; segto darbu aktus; attliTto notekiidenu izplude
no jaunajam biologiskajam notekGdepu atthiSanas iekartdim pemto paraugu analiZu
rezultatus, u.tml.).

Izverteta informicija: paredz&tas darbibas iesniegums uz 3 Ipp.; iesniedzgja sagatavotd
papildu informacija uz 6 Ipp.; valsts un pasvaldibu institiciju sniegta informacija uz 3 Ipp:
Dabas aizsardzibas parvaldes Vidzemes regionalas administricijas 2013.gada 25.0ktobra
Atzinums Nr.3.14/222/2013-N-E ,Par rekonstrukeiju” — izvirzits nosacfjums, ka p&c jauno
attifiSanas iekartu izbiives ir javeic veco iekartu pilniga demontaza un teritorijas sakartofana.
Ieverojot ieprick¥mingto nosacijumu, paredzEtd pansionata ,Urga” attfriSanas iekartu
rekonstrukeija Alojas novada, Braslavas pagasta nekustamaja ipaSuma ,,Pansiondts Urga”
(zemes vienibas kadastra Nr.6644 003 0046) ir iespgjama un tai nebiis negativa ietekme uz

aizsargdjamo dabas teritoriju, tas ekosistémam un dabas procesiem taja.

Piemeérotas tiesibu normas:

1) Ministru kabineta 2004.gada 17.februsra noteikumu Nr.91 ,Karfiba, kada regionala
vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredzgtajai darbibai, kurai nav nepiecieSams
ietekmes uz vidi novertgjums™ 2., 11., 18., 21.-23.punkis.

2) Likums ,Par vides aizsardzibu” 3.pants pirma dala 2. un 3.punkts.

3) Ministru kabineta 2011.gada 19.apiila noteikumi Nr.303 ,Zieme]vidzemes biosf€ras
rezervata individualie aizsardzibas un izmantoSanas noteikumi” 7.1.punkts.

4) Likuma ,Par piesarnojumu” 4.apnta pirmas dalas 1., 2.punkts, 5 panta l.un 7 .punkts.

5) ,.Udens apsmmmekosanas likums” 7.panta 4. punkts

6) ,.Aizsargjoslu likums” 37.panta pirmas dalas 5.punkta b)apakSpunkts.

7) Ministru kabineta 2002.gada 22.janvara noteikumi Nr.34 s»Noteikumi par plesamojoso
vielu emisiju fident” 30., 38., 41., 42., 52.punkts un 5. plehkmna 1.tabula.

8) Latvijas bavnormativs LBN 223-99 ,,Kanahzam_]as argjie tikli un biives” (apstiprinats ar
Ministru kabineta 1999.gada 15.jinija noteikumiem Nr.214) 165.punkta 1.2.punkts.

9) ,Atkritumu apsaimnieko¥anas likums” 1.panta 4.punkts, 4.panta otrd dala, 15.panta
pirmés dalas 2.punkis.

10) Ministry kabineta 2004.gada 13.aprila noteikumu Nr.299 ,Noteikumi par buvju
pienem3¥anu ekspluatécija” 4.punkts.

Tehniskajos noteikumos noteikids vides aizsardzibas prasibas var grozit saskapa ar
Miriistru kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kada regionala vides
parvalde izdod tehniskos notetkumus paredz&tajai darbibai, kurai nav nepiecie$ams ietekmes
uz vidi novértgjums” 21., 22., un 23.punktu. Sos tehniskos noteikumus var apstridét ménesa
laika no to speka sta¥ands dienas Vides parraudzibas valsts biroja. lesmiegumu. par
apstridédanu iesniegt Valmieras regionélaja vides parvalde, L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-
4201.

Direktors ALiepa
Valmier3, 2013.gada 7.novembil /f
Rodina 64207268
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Limbazu pilsétas SIA “Limbazu komunalserviss”

Notekiidenu attiriSanas ietaiSu laboratorija
Adrese: Vilkenes iela 10, Limbazi, LV 4001, talr. 4070758

<1

TESTESANAS PARSKATS Nr. 38-N

Pasttitajs : Urgas pansionats

Adrese : Alojas novads

Parauga identifikacija: izplade

Parauga veids: notekiidens

Parauga apraksts: t= 10°C

Parauga sanemS$anas datums, laiks: 29.05.13 11.30

Paraugs transportets aukstuma kasté un nopemts saskana ar standartu LVS ISO 5667-10.

TestéSanas rezultiti un metodes

" . . . Analizes
Nosakamais Meirwe Testesa?r:}s TesteSanas sak./beigu
parametrs niba Rezultati metode datuns®®
Vides reakcija pH - +0.03 | ISO 10523-1994.

Suspendétas vielas mg/l | 18 +0.07 | LVS EN 872-2005 29.05.13
KSP mg/l | 120 + 1.1 | LVSISO 6060:1989. 30.05.13
BSP; mg/l - +0.06 | LVS EN 1899-1:1998.

P/PO4 mg/] - + 0.02 | LVS ENISO 6878-2005

Piop mg/l |14 + 0,02 | LVS EN ISO 6878-2005 31.05.13
Nitrati N/NO; mg/1 - + 0.02 | LVS ISO 78%0-3:1988

Amonjaks N/NH, mg/l (4,0 + 0.3 | LVSISO 7150/1:1984 ZO0513
Niop mg/l |5 + 02 | LVS340 30.05.13
SVAV mg/l |- +0.18 | U-11-91*

TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkreto testéSanas paraugu .
* Metode nav akreditéta.
**Viens analizes sakuma/beigu datums, ja analize veikta viena diena.
Bez Limbazu pilsétas SIA “Limbazu komunalserviss” NAI laboratorijas rakstiskas atlauj:
nav atlauta test€Sanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

fh

Limbazu pilsétas SIA “Limbazu komunalserviss®  \ -
NAI laboratorijas vaditaja: o

i

Datums: 18.06.2013 B2 5

/
L.Ti8ko



VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs

LABORATORIJA
. : Adrese: O%u iela 5, Jarmala, LV 2015; telefons: 67751409; fakss: 67764162
VoSS grologuas o -
B A TESTESANAS PARSKATS Nr. 13/922
Datums:

Klients: Alojas novada domes pansionits " Urga"

Adrese: Braslavas pag., Alojas nov., LV-4068 .

Telefons: Fakss:
Objekts: Pansionata "Urga" meh. NAI

Paraugu pem$anas mérkis:
Paraugu pem3anas plans:

" Informdcija par testé8anas paraugu:

kvalitates kontrole.
saskaga ar B kategorijas piesarpojo3ai darbibai atJaujas prasibam

I.%—T‘I 05

12.06.2013

Sapems3anas NemsSanas Parauga . Tilpums / trauka ;
darews datums I Nems$anas vieta veids Lab. ident. Nr.
04.06.2013; £ : -
05.06.2013 1530 Notekiidens Pirms attiriSanas 11/ plastmasas 13/2846
05.06.2013 04‘?2;52]3; Notekidens Péc attirisanas 2 |/ plastmasas 13/2847
Paraugu nem3ana: pem3anas metodika LVS 1SO 5667-10:2000;
atbildigais par paraugu pemianu: LYGMC Laboratorijas ekologa E.Ivanovskis;
sadzives un raZo3anas notekiidepu paraugosanas protokols Nr. 13/783;
Paraugs transportéts: aukstuma kaste;
Paraugs piegadats: Laboratorijas traukos;
Parauga konservé3ana: Nav.
TestéSanas rezultati:
NemSanas Nosakamais raditdjs, | TestéSanas rezultits Testéianas meto :iika Analizes
vieta mervieniba ar nenoteiktibu’ izpildes datums
Biokimiskais skabek]a g
Pl patérind (BSPS), mgO2/1 1000 £ 150 DIN EN 1899-2, H55:1998 | 06.-11.06.2013
etififanes | Kimiskeis skibekja 13302170 | LVS ISO 6060:1989 05.06.2013
patérin, mg/l
BiokImiskais skabek|a i ]
patérip§ (BSPS), mg02/1 38060 DIN EN 1899-2, H55:1998 | 06.-11.06.2013
Kopgjais fosfors, mg P/ 80+ 0.6 LVSENISO 6878:200.7: | 06.06.2013
Péc attirisanas | Kopgjais slapeklis, mg N/ 2+3 LVS EN ISO 11905-1:1998 | 06.06.2013
Suspendétas vielas, mg/l 98+ 12 LVS EN 872:2005 06.06.2013
Kmmiskais skabekla 590+ 80 LVS ISO 6060:1989 05.06.2013
paterips, mg/l
Piezimes:
Suspend&to vielu noteik3anai izmantoti VWR stikigkiedras filtri, 1.6 um.
Informacija par testéSanas metodikam:
Metodes
Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips detektelanas
robea (MDL)
BiokTmiskais skabek]a . 5 s o
patéring (BSPs) DIN EN 1899-2, H55:1998 | Spiediena mé&rijjumi 3.4 mg/l
| Ieiskals Skplekla LVS ISO 6060:1989 Titrimetrija 7.2 mg/)
paténns
- ; Gravimetrija, filiré3ana caur stikla
Suspendétés vielas LVS EN 872:2005 skiedras filtru 0.6 mg/l
Mineralize3ana ar persulfatu un
Kopégjais slapeklis LVS EN ISO 11905-1:1998 | nepartrauktas plismas 0.02 mg N/l
spektrofotometriska metode I
TP522
Lpp.1(2)

VL51001.08/09/2010




i Metodes ]
Nosakdmais raditajs Metodika Metodes princips detekteSanas |
| - robeza (MDL) |
Spekirolotometriia. molibdita metode
KopCiais tosfors pée parauga oksidtianas ar 0001d me P |
peroksidisulfaw i

testaSamus parskata reproducéSana neplind apjomd.

Vecitkais analitikis: I Viakse y e
o . ; .

!

o

YadoSais analitikis: V. Zilinskis st
virds. uz paraksts

" Revaltata penotery

ha tiek wrdota wd ja
A Sl

nenoteth

i AT penot Ha (Bu
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' Pasiititajs: Alojas novada dome
l Objekts: Biologiskas notekiidenu attiriSanas ietaise
l Pansionata ,,Urga”, Braslavas pagasti, Alojas novada
I Projektesanas
stadija: Tehniskais projekts
. G_EOTEHNISKA I1ZPETE
' InZenieris geologs A. Revins
'. Riga 2014.




Satura raditajs

o BEREHE =~ s e G A SN
. Geotehnisko apstak]u raksturojums reeereneeee e oo s e nreens
. Secingjumi un rekomendacijas

. Grunts fizikali - mehaniskie raditaji

. Testetanas parskats NETP-2014-30  oovvvovvoeosoooooeoeeeseson
. Geotehnisko urbumu izvietojuma plans (M 1:500) GTI-1
. Geotehnisko urbumu griezumi GTI-2 (2 lapas) ...........

. Buvprakses sertifikats Nr.20-6235

Lpp.



1. Ievads

1.1. 2014.gada 19.februari veikta geotehniska izpéte pansionata ,,Urga”, Braslavas pagastd,
Alojas novada.

1.2. Darba _mérkis — novértet geotehniskos apstaklus un noteikt pamatnes grunSu
geotehniskos parametrus biologisko notekadenu attiriSanas ietaisu buvprojekta
izstradei.

1.3. Darbu vadija sertificéts inZenieris - geologs Andris Revins.

1.4. Darbu sastavs un metode atbilst LBN 005 - 99 pastavoSajam celtniecibas normam un
prasibam konkr&tam objektam.

1.5. Objekta ar motorurbja STIL BT 360 urbSanas komplektu izurbti divi urbumi 3.5 un
4.5 m dziluma, ar kop&jo metraZzu 8.0 m.

1.6. Biivlaukuma dabas apstaklu sareZgitibas pakdpe geotehniskai izpétei saskapa ar
pastdvo$ajam normam (LBN 005 — 99; 8. pielikums) — otra.

1.7. Biives geotehniska kategorija pirma.

1.8. Geotehniskie griezumi zZiméti MicroStation programma ar iespgju izmantot arl Auto
CAD formatu.

2. Geotehnisko apstaklu raksturojums

2.1. Objekta atrafanas vieta, reljefs un geomorfologija
2.1.1. Rekonstrugjamas pansiondta ,,Urga” biologiskas notekiidenu aftiriSanas ietaises
bivlaukums atrodas Alojas novada Braslavas pagastd, Iges upes kreisaja krasta.
2.1.2. Absoliitas augstumu atzimes svarstas no 64.0 m 11dz.70.0 m robeZas.
2.1.3 Pec geomorfologiskd iedalijuma apvidus ietilpst Viduslatvijas zemienes ziemelu .
da]a, Burtnieku lidzenuma rietumu mala.

2.2. Geologiskie apstak]i

2.2.1. Rekonstrugjamo biologisko notekiidepu attiriSanas ietaiSu bivlaukuma konstatétas
aluvidlas izcelsmes slankopa - slapa augSdala saskalota grunts (GTE-2%), dzilak smalka
smilts ar organisko vielu piejaukumu ~2% (GTE—?”’O), bet 2.1 m dziluma ftira,
dzeltenbriina, videji bliva smalka smilts (GTE-7"). Aluvialo grunsu slagkopu (2.urbuma)
4.2 m biezuma parklaj uzbérta grunts (GTE-1"’)

2.2.2. Geotehnisko urbumu izvietojuma planu skatit topografiskaja plana M 1: 500, zim.
GTI -1, uz vienas lapas. ‘

2.2.3. Geologiska uzbiive un hidrogeologiskie apstakli paraditi geotehnisko urbumu
griezuma, zim.GTI-2 uz 2 (divam) lapam. : :

2.2.4. Izpétes darbu gaitd izdaliti 4 (Setri) elementi (grunts slapi), kuru raksturlielumi doti
tabuld uz 1 lapas. Raksturlielumu tabula sastadita pamatojoties uz Geotehniskas
laboratorijas testéSanas parskatu Nr.TP-2014-30 un dota rajona analogisku grunsu veidu
_detalizétas izpetes geotehniskas bazes materialiem.




2.3. Hidrogeologiskie apstakli

2.3.1. Hidrogeologiskos apstaklus apsekotaja teritorija nosaka biivlaukuma novietojums
Iges upites pamatkrasta un tas nogazg, bet kanalizacijas trases izvads upes paliens.

2.3.2. Lauku darbu veikSanas laikd, 2014.gada 19.februari, gruntsiidens konstatéts tikai
l.urbuma (upes palieng) 1.1 m dziluma no zemes virsmas pie absoliitds augstumu atzimes
63.60 m. Iges upes paliené gruntsidens limena maksimumu nosaka upes palu limeni, kas
pavasaros, sniega un grunts sasaluma kuSanas laika, ki ari ilgstoSu lietus periodos var
sasniegt atzimi 66.0 m Baltijas sistéma.

3. Secinajumi un rekomendacijas

» Geotehniskos un hidrologiskos apstak]us baivlaukuma nosaka ta atrasanas
Viduslatvijas zemienes Burtnieku lidzenuma, ka arT ta novietojums Iges upes
pamatkrasta nogaz€ un upes palien¢; :

» tapat hidrologiskos apstaklus biivlaukuma nosaka grunts slanu nogulums —
augSdala uzberta grunts un zem tas iegulosas labi filtréjosas aluvialas smalkas
smiltis;

» pavasaros, sniega un grunts sasaluma ku3anas laika, ka ari ilgsto3os lietus
periodos, 2.urbuma islaicigi sagaidams virsiidens tipa gruntsiidens, kas var
apgriitinat bivdarbus;

» buvdarbu procesa nav pielaujama grunts dabigas struktiiras traucgsana
(parrakSana, vibracija u.c.) zem pamatu pédas;

> projektgjot iedzilinamas izbiives, japaredz pasakumi pret fidens ieplidi.
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Urbuma absolita atzime 64.70
Gruntstidens limena atzime 63.60

APZIMEJUMI

Maz mitra grunts
Mitra grunts

L1

—X—a—X— Gruntsiidens limenis
Udens piesatinata grunts

< Traucgtas grunts paraugs

1.1  Slana robeZa,

—

slana un urbuma dzijums
4.5 N0 zemes virsmas

-

Pasutitdjs

Alojas novada dome

Bvarakses- sertifikats Nr.20-6235

-

Objekts Biologiskas notekddenu attiriSanas ietaises
Pansionata "Urga", Braslavas pagastd, Alojas novada

Inz.geologs

A.Revins

28.02.2014.

Lauka darbi

A.Revins

19.02.2014.

Geotehniska urbuma griezums

Stadija

Lapa

ETiD

1.no2

Mérogs 1:20
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
KANALIZACDAS AREJIE TIKLI

Projekts izstradats saskana ar projekteianas uzdevumu, LR speka eso$am normam
-LBN223-99. Saja projektd ir izstradati argjie kanalizacijas tikliattiri§anas iekartu

ierikoana, pamatojoties uz pasiifitija sniegto informaciju ,datiem un tehniskiem
noteikumiem.

Esosa kanalizacijas sistéma nenodroSina sadzives Gidepu attiriSanu ,septiki nepilda
savas funkcijas un Iges upé ietek pilnigi neattiriti fidepi.

Pirms zemes rak3anas darbu uzsakSanas vietas, kur tas nepiecieSams nopemt augligo
augsnes virskartu un izmantot to labiekartosanas darbiem.Rekonstrukcijas darba laika
esoSos septikus izmantot ka krajrezervuarus,vajadzibas gadijuma tos tuk3ojot, pansionata
administracijai saskanojot to ar Alojas novada domi.

Péc atfiriSanas iekartas nodoSanu ekspludtacija, esoSiem septikiem demontét aku
galvas,iztirit, dezinficét un aizbért ar grunti.

Kanaliz3cija

Sadzives notekiidepu kanalizdcija K1 paredzéta no &kas, sisttma novadami
notekiideni no &dinasanas dalas, ka arl sadzives notekiideni no sanmezgliem un
santehniskajam iericém. Péc pasiititija sniegtajiem datiem aprékinatais notekiidepu
daudzums sistéma sastada 11,0m*dnn (sk. UKT daju lapa UKT-1) Uz kanalizicijas
izvada no virtuves pirms ievadiSanas aréja tikla ir esofais tauku atdalitajs. Aréja
kanalizacija izbiivdjama no PP uzmavu kanalizicijas caurulém De/Di 200/174 un
De/Di160/142 mm. Akas no saliekam3 dzelzsbetona. Neapbiivata teritorija aku vaki
uzstadami virss zemes un apbetongjami.

Notekideni novadami uz atfiriSanas iekartam. Paredzéts uzstadit biologiskas
attiriSanas iekartas (NAI).

Projekta piedavatas f ,,ASIO” AS-VARIOcompSON/P Paskaidrojumu rakstu sk.
pielikumu 1-2lpp.  Iekartu uzstidiSana veicama saskapa ar piegadataja noradijumiem.

Attiritie notekaideni ievadami Iges upé.Izlaidi upé sk.lapa UKT-5.

Saskapa ar Valmieras regionalas vides parvaldes noteikumiem Nr.VA13TNO289 ir
paredzeta attiiito notekiidepu caurpliduma mériSanas ierice sk.pielikumu 3-5lpp.Si
prasiba neatbilst LBN223-99 p.165.1 biivnormativam, jo notekiidepu daudzums
neparsniedz 20m?%/dnn.

;/

7 V' Silands
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ELEKTROTIKLI.

Projekts izstradats atbilstosi projeki€Sanas uzdevumam, arhitektiras
un santehnikas daju ras€jumiem, ievérojot pastavosas normas un
noteikumus, ievérojot Latvenergo standartus.

AttiriSanas iekartu pieslégums pie esosa tikla sadales galdnieciba. Lai
pieslégtos, galdniecibas telpa papildus mont&jama 8 moduju IP54 sadale ar
atbilsto$u aizsardzibas aparatiru. No STs sadales [1dz attiriSanas ietaisém
zemé guldit CYKY-5x4,0 markas kabeli. AttiriSanas ietaiSu noZogojuma sétas
iek$pusé uz atbilstoSas pamatnes montét noslédzamu metala skapi IP44
aparatlras montazai. Izblvét pievadus kompresoram un ultraskanas zondei.
No zondres procesora Ilidz datoru tikla sadalei ieblGvét CATS ar Zeleju pilditu
datu tiklu kabeli. Pieslégumu procesoram un datoru tiklam, ka arf atbilstosu

programmu nodrosina iekartas piegadatajs.

: | s

Sastadija: = “'"\ ’ V.Jansons
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LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENIBAS BUOVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA :

50 — 191

Saskana ar LSGUTIS bavniecibas specialistu sertifikacijas centra
2011.gada 12.maija lémumu Nr.190 (222), atbilstosi
2004.gada 02.februara nolikumam “Par blvniecibas specialistu sertificéSanu”
un 2009.gada 10.janvarT apstiprinatiem kritérijiem,

(230737 - 11367)

ir sertificéts veikt:
idensapgades un kanalizécijas sistéemu projektéSanu.

Sava darbiba sertifikata sapéméjs appemas ievérot Latvijas Republikas
likumus un pastavosos bavniecibas normativus.

Bavprakses sertifikats izsniegts uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC vaditgjs

P. Graudins



2004.gada 02.februara nolikumam “Par bavn

LATVIJAS SILTUNA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGILAS
INZENIERU SAVIENIBAS BOVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

Saskana ar | SGUTIS bavniecibas specialistu sertifikacijas centra
2013.gada 24.oktobra lemumu Nr.221 (253), atbilstosi
jecibas specialistu sertificésanu”

un 2009.gada 10 janvar apstiprinatiem kritérijiem,

(091230 - 11350)

ir sertificéts veikt:

iidensapgéades un kanalizacijas sistemu projektésanu.
Sava darbiba sertifikéta sanéméjs appemas jevarot Latvijas Republikas
likumus un pastavosos bavniecibas narmaﬁvus.

Bavprakses sertifikats izsniegts uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC vagia
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GALVENIE RADITAJI RASEJUMU SARAKSTS
Aple ring |
Sistemas NepiecieSamais A fl:;?nkgz oo Lapa Nosaukums Piezime
i ke spied.tiid.vada jauda Piezimes
ievada (m.ud.st.) m3/dnn m3/h /s kW) : | L
: UKT-1{ Vispargjie raditaji B
K1 _ 11,0 B - 0’6,5 [JKT-2 | Generflais plans ar tikliem K1
OKT-3| Profils K1 (sakums)
(JKT-4| Profils K1 (nobeigums).
UKT-5| Apbetonéjums ap NAT un notekiidenu izteces gala nostiprinaSana nogaze.
- P UKT-DA| Darbu apjomi.
NOSACITIE APZIMEJUMI 1 —— '
Pielikumi lapas 1- 5
Projektsj. EsoXais Nosaukums
——K]— e, SR, e Sadzives kanalizacija
:‘«70_] e El kabelis

VISPAREJIE NORADIJUMI

I KANALIZACHAS DALA IZSTRADATA SASKANA AR PROJEKTESANAS UZDEVUMU
LN LB HPEE A ESOSAM NORMAM, IZNEMOT VIDES PARVALDES PRASIBU IZPLUDES NOTEKUDENU
CALLU1LIMA MERTSANAS IERICI p.7, KAS NEATBILST LBN 223-99 p.165.1 BUVNORMATIVAM.

2 PIMK ZEMIS DARBU UZSAKSANAS INZENIERTIKLU MONTAZAI PRECIZET ESOSO INZENIERTIKLU
UM KANELU 12 VIETOJUMU UN IEGULDISANAS DZILUMU.

A CIL THIECINAS LAIKA IEVEROT LBN UN LR SPEKA ESOS0O NORMATIVU PRASIBA KA ARI IEKARTU
IZOATAVUTAJU REKOMENDACIIAS UN PRASIBAS,

A K ANALIZACHA 1ZBOVEIAMA NO PP UZMAVU KANALIZACIJAS CAURULEM.

S EANALIZAULIAS SKATAKAS NO SALIEKAMIEM,
D121 TONARLEMENTIEM,DZELZBETONAKONS TRUKCIJAM JAATBILST LVS EN206-1
PIARIIA M. CAURLAIDIBAS MARKA W10, SALIZTURIBA F200 UN KIMISKA NOTURIBA PRET HLORIDU
I LAIBINL AKU GRODU, TO ELEMENTU UN CAURUL VADU SAVIENOJUMU VIETAS LIETOJAMIEM
1 !v# WIMA MATERIALIEM JATBILST EN 681-1 PRASIBAM. AKUVAKIEM JATBILST LVS EN124
P ANIAM AKU LOKU STIPRUMA KLASE ZALAJOS 5T, BRAUCAMAJA DALA 25T,

6, PN ‘vr ¥ AILTU IEGADES UN TIKLU 1ZBOVES VEL PRECIZEJAMI UDENS UN NOTEKUDENU DAUDZUMI,
PO IAME BISTEMAM PIESLEDZAMO OBJEKTU SARAKSTS. e o

IOV T ARRIOS TIKLUS, IEVEROT MK NOTEIKUMUS NR.1069 "NOTEIKUMI PAR AREJO
2 NI K OMUNIKACDU 1IZVIETOJUMU PILSETAS, CIEMOS UN LAUKU TERITORIJAS" /28.12.2004./.

§ PROUEE TA UZRADITO MATERIALU UN IEKARTU VIETA VAR IZMANTOT LIDZVETIGUS CITAS FIRMAS
SER IO L T8 MATERIALUS UN IEKARTAS, SASKANOJOT AR PROJEKTETAIU .

&1 bivprojekta ddensapgades un Dl:analizaclia S7 bavprojekta risinajumi atbilst
dajas risingjumi atbilet Latvljas bivnomativiem, Latvijas biivnormativiem, ka ari
KaT S nomaO I R citu normativo aktu prasibam — -
InZenieris VILHELMS SILANZS Bivprojekta vaditdjs Herberts MENGELIN - Pasatitéjs: Alojas novada dome 01-03-14
AN = || Sertificata Nr. LSGUTIS Nr. 50-836 ; 50-47 SIA "VI SS UK'r" OKT-1
03,44, gi 7 ; 03 ioldy. H/bw—\»\ Ref. Ni. 44103069338 Objekts: Biologisko notekidenu attiriSanas |stadija Lapa Lapas
TR o) - iekartu izblve pansionata U
7 _ (datums) (parakpts) o Z P n rga T.PR. 1 5
PHOJ. VAD i MEHELB &W 03.14.
PROEKTEA |V i ANiES x/ﬁ 10314, Visparajie raditaji , 2014
S "
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Projektéta
zemes virsmas atzime, m
S e 0] wnH
Eso$a 4 & ® 8 S § §
zemes virsmas atzime,m B B e 3 3 B 8
i © 5 0 i ' [N 0 © - o
Kanaliz&cijas caurulvada P LY, by ™~ - o it
teknes atzime,m 8 B8 oo B 8 S B
Caurulvada materials, Plastmasas PP kanaliz&cijas caurules Plastmasas PP kanaliz&cijas caurules
diametrs,mm De/Di 160/142 SN8 De/Di 200/174 SN8
Pamatne Smilts blialﬁ]dms ap caunl
Kritums %o ‘ 6 ' [ —~—_ 100 105,6 16,1
Garums.m Brg, e 8,0 : 54
Attalums,m 27.0 0.6 54 54
Akas numurs K-5 K11 K1-2 K1-4 K1-1 K1-5 K1-2
| [ " " e 01-03-14
- ashtitajs: Alojas novada dome
SIA "VISS UKT" OKT-3
Reg, Nr. 44103060338 Objekts: Biologisko notekiidenu attirianas |Stadija Lapa Lapas
iekartu izblive pansionata Urga T.PR. 3 5
03.14.
163,14, Profils K1 (sé&kums) 2014
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zemes virsmas atzime, m 3 B38B 8 oA 3
Esosa g R g B 8 3 = g
zemes virsmas atzime,m 8 © 888 8 8 3 & S
o [To] (] . .
Kanaliz&cijas caurulvada E o o 3.018. 3 S
teknes atzime,m o © 8 888 8 8
Cauru|vada materials, e e Plastmasas PP kanalizécijas caurules
diametrs,mm Ol conTe De/DI 200/174 SN8
Pamatne Smilts blietéjums ap caurull
Kritums %o 6,7 6 ; 90,0
Garums,m 3,0 2,4 32,0 I
Attalums,m 3,0 5,0 2 N 920
AS-VARIO
Akas numurs K1-2 comp 8ON K1-3K1-3a ,
Piezime
Pamatu platni attirianas iekartai un izlaidi sk. lapu UKT-5 —_—
01-03-14
- Pasititajs: Alojas novada dome
SIA "VISS UKT" OKT-4
Reg. Nr. 44103069338 Objekts: Biologisko notekiidenu attiriSanas |Stadija Lapa Lapas
. iekartu izblive pansionéta Urga T.PR. 4 5
F'ROJ. VAD, HMENGEI8 u'“.‘ A 03.14.
PROEKTEIA |V MiANES c‘i,//-‘,“"fn.u. Profils K1 (nobeigums) 2014
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SIA "VISS UK OKT-5
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Pasititajs: Alojas novada dome
Objekts:Biologisko notekldenu attiri$anas iekartu
izblve pansionata "Urga"

DARBU APJOMU SARAKSTS
KANALIZACIJAS 1ZBOVEL
N.p.k. Darbu nosaukums Méra. { Daudz. vien, Summa
vien Cena

Kanalizacija K1

Plastmasas PP uzmavu kanalizacijas
1 caurules De/Di 160/142, SN8 ar smilts m 27,00
apbérumu 0,2m ap cauruli, transeja H+2,0m

2 |Tas pats, De/Di 200/174 SN8 H+2,0m m 22,4
3 |Tas pats, De/Di 200/174 SN4 H+1,0m m 344
Saliekamo dzelzbetonu elementu akas
4 @1000 ar keta akas vaku un rami 25t kompl. 4
H+2,0m .
Tas pats, @1000 ar keta akas vaku un rami
5 5t H+2,0m kompl. 2
6 |Apbeton&jums 0,5m ap akas vaku vieta 6
Brivi plUstos$o Gdenu uzskaites kanals
PARSHALL-FLUME P1 f. "ASIO".Grodu aka
7 kompl. 1

minéta p.5 Paskaidrojumu skatTt pielikuma
4+5lapp.

Biologiskas sadzives notekidenu attirisanas
ietaises Q=12,0 m3¥/dnn AS-

8 |VARIOcomp80ONP firma "ASIO" vai kompl. 1
lTdzvértiga citas sertificdtas firmas, izbtvéjot
nepiecie$ama gruntsiidens pazeminasana,

Dzelzbetona platne un apbetongjums ap "
9 Ny ok e m 12,8
attirisanas iekartu

10 |Smilts zem platnes m? 1,8

11 |Teknes parbilive esosdja aka K5 vieta 1
Esosas akas K1-5 H+3,0m demontaza un .

12 |. - Ty vieta 1
jaunas akas izblve (aka minéta ieprieks)

13 AizsargCaulas dzelzbetona aku sienas i 11
De200

14 |Tas pats, De160 vieta 2
1,5m augsts stiepju pinuma Zzogs metala

15 |stabos un varti 3,0m plati ap attirisanas m 22,0
iekartam
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_ Atvieglotas konstrukcijas skembu segums ar .
16 e x G a ke m 32,0
pamatni attiriSanas iekartam
17 |EsoSo septiku demontaza:
a) aku galvu demontaza vieta T
b) aku iztiriSana, dezinfekcija un aizbérsana m3 55,0
18 As.fa_!_tbe'tona seguma uzlaus$ana un m? 30,0
atjaunosana
19  |Uzbérta grunts m? 1440
20 |Zalaju atjaunosana m? 150,0
21 Caurules iztekas gala stiprindjums ar m?2 12
laukakmenem cementbetona java C16/20 uz _ 4
29 P&c izbaves kanalizacijas caurujvadiem veikt obialds 1
skaloSanu un CCTV inspekciju J
KOPA:
Sastadija : ﬁ// V.SILANZS




IzmantoSanas iespéja:

Biologiska noteklidenu attinanas iekarta
AS-VARIOcomp N (turpmak tikai NAI),
turpina praksé parbaudito tipveida NAI sériju,
kuras komercnosaukums ir AS-VARIOcomp
V.

Izmaipas pamatotas ar Eiropas standarta
CSN EN 122553 prasibam. NAI ir paredzéta
razo$anas iekartu, viesnicu, uznémumu,
dzlvojamo kompleksu un apdzivoto teritoriju
noteklidenu attiridanai.

NAI priek$rociba ir viegla pielagojamiba
vietgjiem apstakliem un vienkarsa
tehnologiska konstrukcija.

Sérijas lielums: NAI pamata tipveida sériju var izmantot apjomam no 30 [fdz 150 ekvivalentajiem
iedzivotajiem (CE).
Lielakas NAI var iegit, apvienojot pamata tipveida sérijas (piem., NAI 200 CE sastav no divam NAI,
kas paredzétas 100 CE).

Atsevisko tipu apraksts: NAI AS - VARIOcomp N var piegadat divas galvenajas pamatversijas,
' kuras var papildinat ar iekartu fosfora izgulsn&sanai.

1. AS - VARIOcomp N: Notekiideni ietek NAI gravitacijas ietekm&, un nav nepiecieSama ieblvéta
stkné&sanas Sahta.

2. AS - VARIOcomp N/PUMP: ST NAI paredzé&ta vietam, kur reljefa starpibas d&| nepieciesama
notekldenu parsikn&3ana.

PasiitiSanas piemérs

AS - VARIOcomp 80 N/P
- NAIl paredzéta 80 CE, ar parametriem, kas atbilst nitrifikacijai, un ar iekartu fosfora satura
samazinasanai

Bivniecibas darbu apraksts

* NAl nepiecieS8ams uzstadit uz pamatiem no dzelzbetona platnes.

» NAl nepiecieSams apbetoné&t, parsegumu ieskaitot.

- Pievadcaurules un izvadcaurules nepiecie$ams pievienot ar elastigiem savienojumiem.

« Gaisa kompresors ir novietots atsevi$ka védinama plastikata korpus3, kas ir piegadajamas
tehnologijas sastavdala. Gaisa kompresora plastikata korpuss ir ieblvEts NAI iekSien&.

» Elektribas sadali var novietot aizslédzama plastikata statnT NAI tuvuma vai tuvakaja eka (piem.,
noliktava vai garaza) un savienot ar NAI ar droginataju, kura minimala dimensija ir DN 100.

NAIl darbibas apraksts

1. AS - VARIOcomp N

Notekiideni ietek NAI nostadindsanas dal3, kas vienlaikus kalpo arT par lieko nosédumu rezervuaru.
Seit tiek uztverti sediment&tie un peldosie netirumi. NAI aktivacijas telpa mehaniski prieksattiritais
ddens tiek biologiski attirits. NAI otrreiz&jas nostadinasanas telpa notiek radu$os noguldnu parsiu
sedimentacija (izgulsné$anas) un atfiritais dens tiek izvadits no iekartas. Sabiezinatas diinas no
otrreiz&jas nostadind$anas tvertnes automatiski nonak atpaka| aktivacijas telpa. Dala aktivéto
noguldnu no aktivacijas posma ka liekas nogulsnes tiek nogadatas uz noguldnu tvertni.
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2. AS - VARIOcomp N/P

Atskirtba no tipa AS - VARIOcomp N &1 NAI ir papildinata ar iekartu koagulanta dozé&sanai, lai
samazinatu fosfora saturu attiritaja Gdent. Koagulanta dozatoru var novietot attiri$anas iekartas
telpa un nav nepiecie$ami papildus bivniecibas darbi.

UzstadiSanas izméru pieméri

AS - VARIOcomp 80 N

o 3G

pr o

IOk DN
B
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NAI AS-VARIOcomp N izméru tabula

NAI CE [¥] BSP5 | garums x platums | piepludes/aizpludes augstums | masa jauda elektroen. paterins
tips | skaits | /m3/d)| (kg/d) | x augstums (mm) (kg) [(4]'s] \i/dienn)

N NZPUMP N N/P UMP N N/PUMP
30 | 25-35 45 1,8 12000 x 2160 X 2840 | 2 200 /2 050 |min.800 /2 050 930 0.56 18 58 8.0
40 | 36-50 [ 24 13000 x 2160 x 2840 | 2 200 /2 050 |min.800 /2 D50] 980 0,66 16 5.8 6.3
60 | 51-70 g 36 |4000 x 2160 x 3160 | 2 700 /2 550 |min.800 /2 550] 1750 0,56 1.8 6,7 7.3
80 [ 71-90 12 4.8 |5000 x 2160 x 3160 | 2 700 / 2 550 |min.800 /2 550] 1 950 0,55 1.6 8.2 8.7
100 {91-11Df 15 6.0 6000 x 2160 x 3160 | 2 700 / 2550 |min.800 #2 550] 2 200 0,75 1.8 9.0 9.5
126 |111 - 135] 19 7.5 | 7000 x 2160 x 3160 | 2 700 F 2550 |min.800 72 550] 2 500 1,50 25 15,0 15.8
150 [136- 170] 23 9,0 [8000 x 2160 x 3160 | 2 700 £ 2550 |min.800 /2 550 2 700 1,50 26 18.0 19,0

Garantéto vértibu tabula

Garantétas vértibas NAl AS-VARIOcomp N aizplldé bis ievérotas, respektéjot uzstadisanas un
ekspluatacijas noteikumus: .
NAI tipiem AS-VARIOcomp N/P, resp. AS-VARIOcomp N/PUMP/P ir turklat iesp&jams garantét fosfora
koncentraciju aizpllidé Pkop.= 2 m/l

Parametrs vértibas "p" (mgl/l) vértibas "m" (mg/l)
BSPs 25 60
KSP 100 130
sV L2 _ 60
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T Brivi plosto$o Gdenu uzskaites kanali
s PARSHALL-FLUME

Pielietojums

Brivas plismas Gdenu uzskaites kandls paredzéts dazadu veidu denu
daudzuma uzskaitei, Kandlu uzstdda vietds ar atklatu Gdens plismu pirms vai péc
notekiidenu attirisanas iekartam, dazadiem Gdens rezervuariem un dazadas citas vietas,
kur iesp&jams nodrosinat brivu Gdens plasmu
Apraksts

Uzskaites kanala darbibas pamata ir simetriski samazinats kanals, kas palielina
idens plismas atrumu. Zinot sasaurindjuma platumu un Gdens [Tmeni ar vienadojuma
palidzibu iesp&jams noteikt caurpliisto3a Gdens daudzumu.

Virs plismas kandla tiek uzstadita ultraskanas zonde, kas rada cikliskus
ultraskanas impulsus. Ultraskanas impulsi atduroties pret adens virsmu atstarojas un tos
uztver uz zondes eso&ais sensors. Zinot ultraskanas impulsa atstaroSanas atrumu
iesp&jams noteikt caurpliistoa Gdens limeni un daudzumu.

Parshall kanals ir izgatavots no polipropiléna. Kanalu izméri un svars tiek noteikts
péc caurplisto$o Odenu daudzuma (sk. tabula zemak). Paredzétie ITmeni tiek skenéti tieSi mérisanas Sahta vai
plismas profilda attaluma. Limenus, kuri tiek skenéti ar ultraskanas parveidotdju skang profild pirms kanala
sagaurindjuma, kur Gdens virsmas slipums ir ievérojami mazaks un nolasijuma precizitate ir lielaka. Sis profils
pieméro at3kirigu vienadojumu, kas ir ieprograméti mikroprocesora modulf. Kanali tiek kalibréti ar 1,5 % klTGdu.

Caurplasto$a idens daudzumu uzskaiti nodrosina ultraskanas zondes un mikroprocesora modula darbiba.
Ultraskanas zonde ar parveidotaju/sanémeéju ir novietota kanala asi. Zonde tiek novietota 20 Iidz 60 cm virs
maksimala ddens limena. Zonde jatira vienu reizi seSos ménesos no kalka un citiem nosédumiem. Modulim jabit
pieslegtam 220 V (20 VA) kontaktligzda un zondes piesiég3anai tiek izmantots 3 x 0,5 (1) mm? kabelis. Vadibas
panelis ir aprikots ar digitalu izeju, kas paredz&ta savienojumam ar datoru nodro3inot digitalu uzkaiti.

Ta plasais pielietojums izriet no sekojo$am prieksrocibam: ,
e mazi energijas patérini (3-4 reizes mazaki ka aizsprostos); !
Parstavis Latvija SIA ,,AHM Victory” tel./fax. 67703981, mob.talr. 26139142, e-pasts - ahm_victory@navigatbr.lv

61




- 4/‘

relativil intensithte sadales &trumam kanala;
sp&ja Izturét relativi augstu iegrim3anas limeni, neietekmé&jot caurplidi;
plisma caur kanflu ir pietiekami atra, lai izvairitos no nogulumu nosé3anas;
minimalas uzturéSanas izmaksas;
liels diapazons pliismas mérisanai;

.

Darbibas apraksts

leplistosie tdeni, kas iepliast kandla tek caur kanala .
saSaurinajumu, péc kura atrodas slips padzilindjums, kas | T~ Ultraskanas
palielina Gdens plismas atrumu. Padzilinajums nodroSina | g B
noteiktu Gdens plismas &atrumu natkarigi no caurplisto$a | G & qeRoReO) arckRf danliciiem kardln
idens daudzuma nodroSinot precizu ultraskanas zondes
darbibu. Ultraskanas zonde atrodas virs uzkaites kandla pirms
saSaurindjuma vietas. Zondes uztddiSanas augstums nosaka
uztadisanas bridi, péc mikroprocesora iestadijumiem.
Caurpliisto$a ddens Imenis tiek noteikis ar zondes
palidzibu, kas periodiski rada ultrask@nas impulsu un uztver ta
radito ,atbalsi”. Ultrasknas zondes veiktie mérijumi tiek !
novaditi uz mikroprocesoru, kas veic automatisku aprékinu |

nosakot caurpliisto$a idens daudzumu.

Rl g et | i

;:Ieﬂiade i
Darbibas apstakli | :

- Odens temperatiira Iidz 80 C; i
- briva virsma fidens plismai;

Mé&rTjumu klida darbibas apstaklos mazaka par 2.5%

Uzstadisana

Parshall méridanas kanals tiek uzstadiis gareniski ddens plismai. Pirms kanala uzstadiSams
nepiecieSams veikt hidraulisko apstaklu novénéjumu iepliGdé un izplddé. lzplides caurules augstums nedrikst
parsniegt plismas pretestibu, ja tas samazina plismas atrumu apstaklus. Plismas dtruma samazinasanas var
radit arm nosédumu veidoSanos kanald, kas var radit mérjuma k|Gdas. Plismai kanald jabit vienmérigai, bez
virpuliem un vilnojumiem, kas rada pliismas atruma izmainas, radot mérfjjuma k|idu. Tadé| kanals, jauzstada dro3a
attaluma no cauruju pagrieziena vietam, aizvariem utt.

QN QU B BN BN BN RN
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Notekudenu merisanas aka AS-PARMO/ P3/ 300/ 100/ mm

Grizums A-A? Griezums C-C?

Griezums B-B?

SEKTORU APRAKSTS

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POLIROPELENA APVALKS
BETONA PILDIJUMS
PARSHALL TEKNE

LIMENA DEVEJS

CUGUNA KAPSLI
MURJAVAS PILDIJUMS
BETONA GRODAKA DN 1000

FATHIT N




Raséjumi komplektam ELT
Lapa Nosaukums _ Piezimes
1 | Visparéjia it
Projekts Izstridits atbilstodl projektéSanas uzdevumai sihitekttiras un santehnikas 2 | Elexireficy piane
daju ras&jumiem, ievérojot pastivosas normas un notalkisiuis, lavérojot Latvenergo standartus, . i
Materialu specifikacija
Kompresora un ultraskanas zondes procesora pieslgiis o projekiétas sadales B
Nr,
atfifisanas ietaidu sétas iekdpusa. Sadali montét uz atblliidss metéla pamatnes. Pieslégums
pk. (Tips, marka Nosaukums Daudz. Piezimes
pie pansionata pécuzskaites sadales galdniecibas telpi & | YIY-5x4.0 markas kabeli. T Tips péc
1 VIA B modulu skapis IP54 1 izvéles
Elektroietaisu izblves teritorija jabit veiktiem planfsss darbiem, izveidotam ceju AT i
R 5 Matala skapls 500x300x200, IP44, montazai uz pamatns ar
kontiram, izblvétam par&jam komunikacijam, kas saskil ar fo jetaidu izblves nomativam
! montazas st 12 moduliem, spaiju komplektu. 1 Jauda
prasibam jaievieto dzilak par elektrofikla kabeliem.Kruslifuiii vietas ar B '
3 P PPamatne skapja montazai 1 Jauda
citam inzeniertehniskajam komunikacijam kabelus alzasil los [everot N '
4 | ~3C 10A Auitomitslédzis 1
plastmasas caurulés.Vietas, kur iespéjama kabe|u melilsska bojasana, tie noklajami ar | .
5 |~30C 0A Automitslodzis 1
aizsargplaksném. Visa garuma virs kabeliem ieklat biidisssds slgnallentu. M :
g |~10C0A Automitslédzis 1
Kabelu ieguldi$anas dzilums 0.7m no planétas zemes VIisias N '
7 [3 400V, 10A Aldalofiais ievada slédzis 1
Zemes darbus esoso pazemes komunikaciju aizsardzlliss sinas robezas veikt ar rokas darba
| CYKY-fixd 0 | Kabells montazai zemé 35
rikiem, pieaicinot attiecigo firmu parstavjus.
p 9 parstavj PPJBXA0 | Kabelis 5
| CYKY Bix16 | Kabells montazai zemé 8
14 _C_u:hm f Kabells montazai zemé 15
| CATEHTI'wh  Ar Zeleju pildits datu fikla kabeli 75
| d-80 | okana plastmasas caurule kabela aizsardzibai 18
| d-28 | okana plastmasas caurule kabela aizsardzibai 5
. I Plastmasas bridino$a signallenta 45
_____d 16, 1=56,0 Elektrods 1
__H(m\i Ko Vads komutacijam 3
Tehniskie raditaji A
ieslé aj Pasutitajs: i
1. Pieslédzama jauda 0.67kW &1 bavprojekia elokirolehniskas dales R Aaa Tic asititajs: Alojas novada dome
2. Vienlaiciga jauda 0.67kW risingjumi atbilst Latvijas bivioaivisi Objekts:  Biologiska notekiidenu atfirianas iekarta
k& arf citu normativo akihi peasiis » pansionata ,,Urga" Braslavas |;a;|asts Alojas novads
Elektroinzenieris Villida Jarmiis Projvad, |H Mengelis_ U ML03.2014 Lapas
LEEA sertifikats  Nr, 702600 El.inz. | V.Jansons: | 1 ] \‘ﬁ‘ 03.201 Visparéjie dati
g Jold ' . ,' 7 - J; = R ELT-1
( datums) (_]-Mlnlh) M 1:500
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Projektéta sadale

- \\CYKY-5x4
-, 55.0m

AT 5 UT'wha

Generalais plans
M=1:500

Stiep|u pinuma Zogs 1,5m
met3la stabos ar vartigiem 1,5m

75m

gt

U=380/

PIENEMTIE APZIMEJUMI

=]
L

)/ KADASTRA NUMMURS
ESOSA GROPU SADALNE

PROJEKTETA SADALNE

PROJEKTETAIS ZEMEJUMS

- — — — —— =~ PROJEKTETAS KABELU AIZSARGCAURULES

UDENSVADS

KANALIZACIJA

220V

PROJEKTETAS 0,4kV KABELLINIJAS

Kivstaluma ar brauktuvém un laukumiem kabelus ievilkt kabeju kanalizacijas plastikata caurulés.

Vina garuma virs kabeliem uzklat bridinoso signallentu.

Kabe|u lsguldiSanas dzijlums 0.7m no planétas zemes virsmas.
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EL dajas v| V Jansons
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Pasititajs: Alojas novada dome
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